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Die Handtmann Armaturenfabrik kann auf eine 
langjährige und erfolgreiche Tradition zurückblicken. 
Heute ist sie Bestandteil der weltweit operierenden 
Handtmann Unternehmensgruppe. 

Die Handtmann Armaturenfabrik zählt zu den 
führenden Anbietern von Armaturen, Ventilen und 
Prozessanlagen für die Getränkeindustrie, die 
Biotechnologie sowie die chemisch-pharmazeutische 
Industrie. 

Eckpfeiler des Erfolgs der Handtmann 
Armaturenfabrik sind langjährige Erfahrung und 
verfahrenstechnisches Know-how, praxisorientierte 
Beratung, umfassende Ingenieurleistung und eine 
hochmoderne Fertigung. 

Die ehrgeizigen Ziele sind nur durch hoch qualifizierte und 
motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu realisieren. 
Deshalb stehen diese bei Handtmann im Mittelpunkt. 

Die Handtmann Armaturenfabrik möchte keine kurzfristigen 
Erfolge, sondern eine langjährig praktizierte Partnerschaft 
mit den Kunden aufbauen. 
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0 Vorwort 
 

Diese Anleitung enthält wissenswerte Anweisungen, Hinweise und Ratschläge, die für die 
Montage bzw. Bedienung nötig sind. 

Lesen Sie die Anleitung, um einen störungsfreien Ablauf sicherzustellen. 

Die technischen Daten, Beschreibungen und Konstruktionsangaben entsprechen dem 
Stand bei Drucklegung. Zwischenzeitliche Konstruktionsänderungen sind im Interesse 
einer laufenden Weiterentwicklung möglich. 

Die Abbildungen dienen zur Funktionsbeschreibung und können von der jeweiligen 
Ausführung geringfügig abweichen. 

Die Anleitung dient zur Information des Bedienpersonals, des Betreibers und ggf. von 
Fachpersonal. Sie ist Bestandteil der Anlagenlieferung. Es dürfen keine Kapitel aus dieser 
Anleitung entfernt werden. Eine fehlende Anleitung oder fehlende Seiten aus dieser sind 
umgehend zu ersetzen. 

Jede Person, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Reparatur 
beauftragt ist, muss diese Anleitung und besonders die Sicherheitshinweise gelesen und 
inhaltlich sowie sprachlich verstanden haben. 

Gegebenenfalls muss eine innerbetriebliche Unterweisung unter Berücksichtigung der 
fachlichen Qualifikation der jeweiligen Personen erfolgen. 

Um Bedienungsfehler zu vermeiden und die korrekte Durchführung notwendiger 
Prüfmaßnahmen sicherzustellen, muss die Anleitung dem Bedienpersonal jederzeit 
zugänglich sein. 

Für Schäden und Betriebsstörungen, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Anleitung 
ergeben, übernimmt die Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH &Co. KG keine 
Haftung. 
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1 Allgemeines 
 

1.1 Hersteller 
 

Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 

Arthur-Handtmann-Str. 11; D-88400 Biberach 

Tel.: +49 (0)7351/ 342-0; Fax: +49 (0)7351/ 342-4480 

E-Mail: service.af@handtmann.de 
 

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung 
 

• Sicherheitsventile sichern ein mit Druck beaufschlagtes System (Tanks, Behälter, 
Rohrleitungen) gegen unzulässige Drucküberschreitung ab. 

• Sicherheitsventile dürfen nur für den vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt 
werden. Besondere Beachtung finden hierbei der zugelassene Druck- und 
Temperaturbereich, die Art der abzuleitenden Fluide und die Einbausituation. 

• Sicherheitsventile sind für den Einsatz in der Getränke- und Lebensmittelindustrie, 
sowie der chemisch-pharmazeutischen Industrie vorgesehen. 

• Sicherheitsventile unterliegen der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. 

• Sicherheitsventile erfüllen die Anforderungen nach DIN EN ISO 4126-1. 

 
 

1.3 Nicht sachgemäße Verwendung 
 

Als nicht sachgemäße Verwendung gilt, wenn: 

• andere Betriebsbedingungen oder andere Benutzungen als für die Komponente / 
Baugruppe / Anlage vorgesehen anliegen, 

• andere Medien als für die Komponente / Baugruppe / Anlage vorgesehen durch 
diese geleitet werden, 

• nicht qualifiziertes Personal Einbau, Bedienung und Wartung ausführt, 

• eigenmächtige Änderungen bzw. Umbauten an der Komponente / Baugruppe / 
Anlage vorgenommen werden, 

• Absperrvorrichtungen vor Sicherheitseinrichtungen gebaut werden, die diese dann 
außer Kraft setzen können, 

• Hinweise in der Anleitung nicht beachtet werden. 

Eine nicht sachgemäße Verwendung führt zum Verlust jeglicher Garantieleistungen sowie 
der gesetzlichen Haftungsansprüche. 

 

1.4 Sorgfaltspflicht des Betreibers 
 

Der Betreiber muss insbesondere sicherstellen, dass 

• die Komponente / Baugruppe / Anlage bestimmungsgemäß und in einem funktions-
tüchtigen Zustand betrieben wird. 

• die gesetzlichen Anforderungen bei Betrieb und Wartung eingehalten werden. 

• nur ausreichend qualifiziertes und autorisiertes Personal die Komponente / 
Baugruppe / Anlage bedient und wartet. 

• das für Bedienung und Wartung zuständige Personal die Betriebs- bzw. 
Montageanleitung und insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise 
kennt, versteht und beachtet. 

mailto:sales.fittings@handtmann.de
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• die angebrachten Sicherheits- und Warnhinweise nicht entfernt werden und lesbar 
bleiben. 

• eine gedruckte Version im Unternehmen / vor Ort erhältlich ist und, falls vorhanden, 
das Typenschild immer lesbar ist. 
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2 Sicherheit 
 

2.1 Symbole für Sicherheitshinweise 
 

 GEFAHR 

Gefahr - Gefährdung durch produkt- und prozessspezifische Bedingungen! 

Dieses Symbol kennzeichnet eine äußerst gefährliche Situation, in deren Folge es bei 
Nichtbeachtung zu schwersten Körperschäden kommen kann, bis hin zum Tod. 

 

 WARNUNG 

Warnung - Allgemeine Gefahren! 

Dieses Symbol kennzeichnet gefährliche Situationen, in deren Folge es bei 
Nichtbeachtung zu leichten bis schweren Körperschäden kommen kann. 

 

 VORSICHT 

Vorsicht - Beschädigung von Bauteilen! 

Dieses Symbol weist darauf hin, dass besondere Vorsicht bei Installation, Betrieb oder 
Wartung geboten ist. 

 

ACHTUNG 

Hinweis 

Dieses Symbol weist auf besonders zu beachtende Punkte hin. 
 

ACHTUNG 

Hinweis 

Dieses Symbol weist auf ein umweltfreundliches Verhalten bzw. eine 
umweltverträgliche Entsorgung hin. 

 

 
 

2.2 Gefährdungen und Sicherheitshinweise 
 

Gefährdung von Bedienpersonal 

Erläuterungen Maßnahmen 
 
 

Quetschgefahr für Finger, Hände und Füße 

Bei Komponenten mit Sitzanliftung muss ein 
unbeabsichtigtes Auf- und Zufahren des Ventils 
verhindert werden. 

 

• Weisen Sie mittels Piktogramms auf dem 
Anliftzylinder auf die Gefährdung hin. 

• Vor Arbeiten am Ventil unterbrechen Sie die Medien- 
und Druckluftversorgung. 

• Greifen Sie nicht mit den Händen in den Sitzbereich 
des Ventiltellers. 
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Während des Transportes, der Montage oder bei 
Wartungsarbeiten kann es aufgrund des Gewichts der 
Komponente / Baugruppe zu Quetsch- und 
Stoßverletzungen kommen. 

• Geeignetes Hebezeug verwenden. Das Hebezeug an 
den gekennzeichneten Stellen ansetzen. 

• Die Elemente bei der Montage, Demontage und bei 
Wartungsarbeiten gegen Verrutschen und 
Herabfallen sichern. 

• Nicht unter schwebende Lasten treten. 

• Persönliche Schutzausrüstung gemäß nationalen 
Vorschriften tragen: Schutzhandschuhe, 
Sicherheitsschuhe und ggf. Schutzhelm 

 
 

Schlag- und Stoßgefahr 

Vor dem Herausnehmen des Ventiloberteils und Lösen 
der Schrauben muss das Ventil manuell oder 
pneumatisch angeliftet werden. 

 

• Drehen Sie die Kontermutter auf der Ventilstange 2 -
 3 Umdrehungen gegen das Ventilgehäuse oder 
geben Sie Druckluft auf den Ventilantrieb. 

 
 

Personal kann bei Aufenthalt im Gefahrenbereich des 
Ventils gestoßen werden. 

• Persönliche Schutzausrüstung tragen 
– Schutzhelm, 
– Schutzhandschuhe, 
– Sicherheitsschuhe 

 
 

Bei Undichtigkeiten an der Komponente / Baugruppe / 
Anlage kann CO2 ausströmen und zu Erstickung bei 
Personen führen. 

• Seitens des Betreibers sind dafür entsprechende 
Schutzmaßnahmen zu ergreifen, wie z.B. CO2-
Sensoren oder eine Lüftungsanlage. 

 
 

Wird im System mit einer höheren 
Fluidtemperatur gefahren, so kann auch 
die Oberflächentemperatur der 
Komponente / Baugruppe / Anlage diesen 

Wert erreichen. 

Es besteht die Gefahr des Verbrennens. 

• Warnschilder für heiße Oberflächen anbringen. 

• Das Leitungssystem vor dem Durchführen von 
Wartungsarbeiten mit kaltem Wasser spülen. 

• Persönliche Schutzausrüstung bei Arbeiten an der 
Baugruppe tragen (schnittresistenter, hitzefester 
Handschutz sowie Fußschutz). 

 
 

Wird aus dem Ventil Fluid abgelassen, kann es zu 
Verbrennungen, Verbrühungen oder Verätzungen des 
Bedien- und Wartungspersonals kommen. 

• Stellen Sie sicher, dass die Fluide ordnungsgemäß 
und sicher abgeleitet werden (Abblaseleitung). 

• Stellen Sie sicher, dass das Ventil während der 
Wartung nicht unkontrolliert geöffnet wird. 

 
 

Verätzungen 

Wird die Komponente in einem System mit säure- oder 
laugeartigem Medium betrieben, kann es während der 
Demontage zu Verätzungen der Hände und Finger 
kommen. 

 

• Prüfen Sie vor dem Herausnehmen der Komponente, 
welches Fluid in der Leitung war. Gegebenenfalls die 
Leitung vorher mit Wasser spülen. 

• Überprüfen Sie den Systemdruck, bevor die 
Komponente abgenommen wird. 

 
 

Im Betrieb kann durch strömende Medien oder 
Anlagenbestandteile, wie z.B. Pumpen, Ventile ..., ein 
Geräuschpegel entstehen, der zu Unbehagen führen 
kann bis hin zum Gehörverlust. 

• Bei Aufenthalt im Bereich der Anlage ist 
Gehörschutz zu tragen 
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Funktionsversagen durch falsche Handhabung 

Erläuterungen Maßnahmen 
 
 

Bei auffälligen Funktionsstörungen ist das Ventil außer 
Betrieb zu nehmen. 

• Störungen sind umgehend zu beseitigen. 

 
 

Der Schaltvorgang der Komponente ist gestört bzw. 
erfolgt ruckartig. 

• Rückstände oder losgelöste Kleinteile aus dem 
Ventilsitzbereich entfernen 

• Komponente mit Anliftung: 
regelmäßig anliften und Sitz reinigen, um einem 
Verkleben der Sitzdichtung vorzubeugen 

• Bedienungsanleitung der jeweiligen Komponente 
beachten 

 
 

Wird das Ventil nicht in bestimmten Abständen 
überprüft und gewartet, kann die Funktion außer Kraft 
gesetzt oder erheblich gestört werden. 

• Überprüfen Sie das Ventil im Rahmen betrieblicher 
Wartungszyklen. 

• Inspektions- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch 
ausgebildetes Personal durchgeführt werden. 

 
 

Werden fehlerhafte oder nicht spezifizierte Teile 
montiert bzw. gewechselt, kann die Funktion außer 
Kraft gesetzt oder erheblich gestört werden. 

• Nur vom Hersteller zugelassene Teile verwenden 
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3 Hinweise 
 

3.1 Hinweise zum Transport 
 

 GEFAHR 

Gefahr - Gefahr für Personen durch Verletzungen! 

Beim Transport besteht Unfallgefahr durch das hohe Gewicht. 

– Nicht unter schwebende Lasten treten oder stellen. 

– Beim Abladen der Baugruppe immer geprüfte und zugelassene Hebezeuge (wie 
Gabelstapler, Hubwagen, Kran) sowie geeignete Hilfsmittel mit einer 
ausreichenden Tragkraft verwenden. 

– Schäkel, z.B. nach DIN 82101 

– Anschlagketten, z.B. nach DIN 5687 Güteklasse 8 

– Der Transport darf nur durch eingewiesenes Personal vorgenommen werden. 

 

 VORSICHT 

Warnung - Allgemeine Gefahren! 

Beim Transport und Aufbau sind die Gefahrenbereiche abzugrenzen (Absperrband). 

 
 
 
 

ACHTUNG 

 Hinweis 

Bitte beim Transport die Hinweisschilder beachten! 

 
 

                

Abb. 1: Transportbeschilderung 
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3.2 Hinweise zur Lieferung und Leistung 
 

• Kontrollieren Sie die Lieferscheindaten auf sachliche Richtigkeit. 

• Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit. Spätere Reklamationen können nicht 
anerkannt werden. 

• Führen Sie eine Sichtkontrolle des Verpackungssystems auf äußere 
Transportschäden durch. Diese sind unverzüglich beim Spediteur anzumelden. 

• Nicht erkennbare Transportschäden sind innerhalb einer Woche beim Spediteur zu 
reklamieren. 

 
 

3.3 Hinweise zur Lagerung 
 

• Die Ware verbleibt bis zur Montage in den angelieferten Verpackungssystemen. 

• Die Ware ist trocken und in geschlossenen Räumen zu lagern. UV-Strahlung und 
direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden. Die maximale Luftfeuchtigkeit darf 
nicht höher als 60% sein, die max. Lagertemperatur nicht 40°C übersteigen. 

• Nach dem Auspacken der Ware und vor der Montage ist unbedingt die Betriebs- 
bzw. Montageanleitung zu lesen. 
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4 Technische Beschreibung 
 

4.1 Technische Daten 
 

Ventildaten 
 

Ausführung Sicherheitsventil 

Funktionsart Überdruck öffnend/Feder- oder Gewichtskraft schließend 

Bestellcode 325xx/326xx/32010 
 

Produktbereich 
 

Werkstoffe Edelstahl 1.4404 (Typ 32010 – 1.4307) 

Dichtungen EPDM, optional FKM/FPM (alle FDA konform) 

Oberfläche ≤ 0.8 µm 
 

Andere Teile 

Werkstoffe Edelstahl 1.4301, 1.4307 

Dichtungen EPDM 

Oberfläche feingedreht, matt 
 

Produktion / CIP 

Einsatz Freier Austritt 

Fluide (ungiftig) Flüssigkeiten/Gase/Dämpfe (Gruppe II, DGRL 2014/68/EU) 
Handelsübliche CIP-Reinigungsmedien mit 2-4 % 
Lauge/Säure 

Leistungsdaten Leistungsdaten innerhalb 10 % Drucksteigerung 

Betriebsdruck, ps 0,5 – 10 bar-g 

Temperatur, Ts 0 – 90 °C (kurzzeitig 140 °C) *) 

Steuerluftdruck 5 – 7 bar, Druckluftanschluss Ø 6/4 mm 
 

*) Die Sicherheitsventile Typ 32503 sowie 32504 können zur Absicherung eines 
Sterilisationskreises gegen Atmosphäre mit bis zu 140°C über einen Zeitraum von 
max. 120 Minuten eingesetzt werden. 
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4.2 Bauteilkennzeichnung 
 

Die in der Anleitung gelisteten Komponenten sind mit einem Typenschild und einer 
Kennzeichnung auf dem Gehäuse markiert. 

Kennzeichnung Typenschild 

(Die Werte im abgebildeten Typenschild sind Beispiele.) 
 

 

 
 

Kennzeichnung Gehäuse 

AH / DNXX / PNXX / T 0°C - 90°C / 1.4404 / Chargen-Nr. 
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4.3 Ventiltypen 
 

Typ Anliftung 
man       pneu 

Fluide Nennweite 
je Typ  [DN] 

Einstelldruck 
[bar-g] 

Gegenkraft Einbaulage Gewicht 
[kg] 

32500, 32501 X  D/G 15  0.5 - 5.0 
Druckfeder 

stehend oder 0.5 - 2.0 

32502 X   25 0.5 - 4.0 liegend  

         32503 X  D/G 15 0.5 - 7.0 

Druckfeder 

stehend oder 1.5 - 7.0 

32603  X  25 0.5 - 10.0 liegend  

  X  40 0.5 - 6.0      

         32504  X  F/D/G 25 0.5 - 10.0 
Druckfeder 

stehend oder 2.5 - 7.0 

32604  X  40 0.5 - 5.0   liegend  

         
32010 X X F/D/G 65 0.5 - 5.0 

Gewicht 

stehend 30 - 60 

    80 0.5 - 5.0   

    100 0.5 - 3.5   

    125 0.5 - 3.0   

 

Hinweise 

– Flüssigkeiten (F), Luft/Gase (G), Dampf (D) 

– Anliftung: manuell (man) oder pneumatisch (pneu) 

– Dichtungsmaterial: EPDM / optional FKM (FPM) 

 

Optionale Ausrüstung 

– Heizpatronen, Näherungsschalter 
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5 Leistungsdaten 
 

Fluid: Luft Fluid: Dampf 

32500/32501/32502 

Druck 

[bar-g] 

Durchsatz  [Nm³/h] Druck 

[bar-g] 

Durchsatz  [kg/h] 

DN 15 DN 25 DN 15 DN 25 

1 32 89 1 24 68 

2 49 135 2 37 102 

3 65 182 3 49 135 

4 82 228 4 61 169 

5 99 --- --- --- --- 

 

Fluid: Wasser 

32503/32603 32504/32604 

32524/32624 

32504/32604 

Druck 

[bar-g] 

Durchsatz  [kg/h] 

DN 15 DN 25 DN 40 DN 25 DN 40 

1 --- --- --- 6.795 13.656 

2 --- --- --- 9.609 19.313 

3 --- --- --- 11.768 23.653 

4 --- --- --- 13.589 27.312 

5 --- --- --- 15.193 30.536 

6 --- --- --- 16.643 --- 

7 --- --- --- 17.977 --- 

8 --- --- --- 19.218 --- 

9 --- --- --- 20.384 --- 

10 --- --- --- 21.486 --- 

 

Fluid: Dampf 

32503/32603 32504/32604 

32524/32624 

32504/32604 

Druck 

[bar-g] 

Durchsatz  [kg/h] 

DN 15 DN 25 DN 40 DN 25 DN 40 

1 26 79 160 79 160 

2 40 123 243 123 243 

3 54 161 326 161 326 

4 67 202 409 202 409 
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Fluid: Luft 

32503/32603 32504/32604 

32524/32624 

32504/32604 

Druck 

[bar-g] 

Durchsatz  [Nm³/h] 

DN 15 DN 25 DN 40 DN 25 DN 40 

1 35 104 211 104 211 

2 53 158 321 158 321 

3 71 213 430 213 430 

4 89 267 540 267 540 

5 107 321 650 321 650 

6 --- 375 760 375 ---- 

7 --- 430 --- 430 ---- 

8 --- 484 --- 484 ---- 

9 --- 538 --- 538 ---- 

10 --- 592 --- 592 ---- 
 

Fluid: Wasser 

32010 

Druck 

[bar-g] 

Durchsatz  [kg/h] 

DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 

0,5 33.795 49.297 68.140 87.947 

1 47.794 69.717 96.365 124.375 

2 67.591 98.595 136.281 175.893 

3 82.782 120.754 166.909 215.424 

3,5 89.414 130.429 180.282 ---- 

4 95.588 139.434 ---- ---- 

5 106.871 155.892 ---- ---- 

 

Fluid: Luft 

32010 

Druck 

[bar-g] 

Durchsatz  [Nm³/h] 

DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 

0,5 815 1.235 1.754 2.330 

1 1.102 1.670 2.372 3.150 

2 1.676 2.539 3.606 4.789 

3 2.250 3.408 4.841 6.429 

3,5 2.537 3.843 5.458 ---- 

4 2.824 4.277 ---- ---- 

5 3.398 5.147 ---- ---- 
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6 Betrieb 
 

 WARNUNG 

Warnung - Allgemeine Gefahren! 

Wird das Drucksystem einer höheren Fluidtemperatur ausgesetzt, so kann 
auch die Oberflächentemperatur der Baugruppe diesen Wert erreichen. 

– Warnschilder für heiße Oberflächen anbringen. 
 
 

 VORSICHT 

Vorsicht - Beschädigung von Bauteilen! 

Wird das Ventil nicht in bestimmten Abständen überprüft und gewartet, kann die 
Funktion außer Kraft gesetzt oder erheblich gestört werden. 

– Es wird empfohlen, regelmäßige Prüfungen vorzunehmen. 
 
 

6.1 Ventilbetrieb 
 

• Sicherheitsventile sichern ein mit Druck beaufschlagtes System gegen unzulässige 
Drucküberschreitung ab. 

• Sicherheitsventile können Flüssigkeiten (F), Gase (G) und Dämpfe (D) ableiten. 

• Im Normalbetrieb muss das Ansprechen/Öffnen des Sicherheitsventils vermieden 
werden (Einhalten eines ausreichenden Abstandes zwischen Betriebsdruck und 
Ansprechdruck/Einstelldruck). 

• Sicherheitsventile öffnen innerhalb einer Druckdifferenz von 10 % des 
Einstelldruckes. Bei einem Einstelldruck < 1 bar kann die Druckdifferenz bis 0.1 bar 
betragen. In diesem Druckbereich wird die angegebene Abblaseleistung erreicht. 

• Das Anliften selbst kann je nach Prozessvorgaben vorgenommen werden. Die 
Anliftdauer sollte ca. 5-20 sec betragen und kann während der verschiedenen 
Reinigungsschritte erfolgen. Das Anliften erfolgt während der Hochlaufphase der 
Pumpe mit verminderter Leistung. 

 
 

6.2 Ventildichtheit / Leckage 
 

Bei nicht ordnungsgemäßer Abdichtung im Ventilsitzbereich (Dichtung defekt, 
Fremdkörper eingeklemmt, Ventilteller mechanisch angeliftet, Feder gebrochen) bläst das 
Ventil in Normalstellung (Ventil zu) ab. 

Das hat auch zur Folge, dass sich in einem druckbeaufschlagten System kein oder nur 
schwer ein Druck aufgebaut lässt. 

 

 
Hinweis 

Druckdifferenz zwischen Betriebsdruck und Ansprechdruck beachten! 
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6.3 Druckeinstellung 
 

• Alle Sicherheitsventile werden auf den vorgesehenen Druck eingestellt und 
werkseitig geprüft. Der Einstelldruck wird zusammen mit der ID-Nummer des 
Ventils im Einstellprüfprotokoll dokumentiert. 

• Die Druckeinstellung erfolgt bei Umgebungsdruck. 

• Eine Druckverstellung wird durch eine kraftschlüssige Verbindung im Inneren des 
Ventiloberteils verhindert. Ein äußerer Sicherungsschutz ist durch eine 
Plombierung gegeben. 

 
 

 VORSICHT 

Vorsicht – Funktionsbeeinträchtigung oder Materialbeschädigung! 

Durch mechanische Veränderung kann es zu einer Störung kommen. 

– An den Sicherheitsventilen dürfen keine mechanischen Veränderungen 
vorgenommen werden, die den Einstelldruck bzw. die Funktion beeinflussen. 

– Notwendige Änderungen dürfen nur vom Hersteller vorgenommen werden. 

 
 

Betriebsdruck: Arbeitsdruck unter normalen Betriebsbedingungen 
(kleiner als Einstelldruck) 

Einstelldruck: Überdruck, bei dem das Sicherheitsventil zu öffnen beginnt 

Ansprechdruck: Überdruck, bei dem das Sicherheitsventil im Betriebseinsatz zu 
öffnen beginnt (anormale Betriebsbedingung) 

Schließdruck: Druck, bei dem das Sicherheitsventil wieder geschlossen ist 

 
 

6.4 Ventilreinigung/CIP 
 

Ventile regelmäßig reinigen. 

• Manuelle Ventile demontieren. Der Sitzbereich und die Dichtung werden von Hand 
gereinigt. 

• Ventile mit Pneumatikantrieb werden über Druckluft angeliftet. Der Sitzbereich und 
die Dichtung werden innerhalb eines automatisierten CIP-Prozesses gereinigt. Das 
Ventil dabei abwechselnd auf- und zuschalten. 

 
 

 VORSICHT 

Vorsicht - Beschädigung von Bauteilen! 

Verklebungsgefahr für Ventilsitz/Ventilteller! 

– Öffnet das Ventil bei einer Tanküberfüllung, vor allem bei viskosem und 
zuckerhaltigem Medium, so muss der Ventilsitz immer gereinigt werden. 

 
 

Ventile mit Pneumatikantrieb können zur CIP-Reinigung geöffnet werden. Hierzu ist, 
abhängig vom Einstelldruck, ein Steuerluftdruck von 5 - 7 bar notwendig. 

Pneumatikanschluss siehe Technische Daten 
 



Sicherheitsventile 

32500 - 32504, 32524, 32603, 32604, 32624, 32010 

Betrieb  

 

BA(k)_032500.13 

20 / 36 Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 2026-03-06 

Reinigungsparameter 

Das Ventil und das Dichtungsmaterial sind im produktberührten Bereich für einen 
Standard-CIP-Betrieb ausgelegt. 

Als Standardbedingungen sind anzusehen: 

• CIP-Medien auf Basis handelsüblicher Lauge-Säure-Komponenten mit gegebener 
Beständigkeit gegenüber EPDM-Dichtungsmaterial. 

• Bei abweichender Medienzusammensetzung ist mit dem Ventilhersteller 
Rücksprache zu halten. 

 
 

Wird die Komponente auf einem Domdeckel eingesetzt, ist die Beschreibung der CIP-
Reinigung in der Bedienungsanleitung des Domdeckels zu beachten. 
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7 Demontage 
 

7.1 Montagehinweise 
 

Bevor Sie mit der Durchführung der Arbeiten beginnen: 

• Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. 

• Überprüfen Sie den aktuellen Systemzustand wie Druck, Temperatur, Medium, 
Betriebszustand. 

• Das Leitungssystem reinigen, entleeren bzw. drucklos machen. 

• Pneumatische und elektrische Anschlüsse vom Antrieb trennen. 

 
 

 VORSICHT 

Vorsicht - Beschädigung von Bauteilen! 

Werden fehlerhafte oder nicht spezifizierte Teile montiert bzw. gewechselt, kann die 
Funktion außer Kraft gesetzt oder erheblich gestört werden. 

– Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Teile. 

– Nach Durchführung der Arbeiten ist die Funktion der Komponente / Anlage zu 
überprüfen. 

 
 

 

WARNUNG 

Warnung – Gefahren beim Schweißen! 

Beim Abbau von Ventilen bzw. beim Aufstellen einer Anlage müssen Rohre geschweißt 
werden. Dabei kann es zu einem Brand kommen. Das Feuer kann Menschen schwer 
verletzen. 

Bei der De-/Montage können scharfkantige Rohrenden vorliegen. Das Personal kann sich 
an den scharfen Kanten schneiden. 

Das Zusammenschweißen oder Schneiden von Rohren erzeugt heiße Oberflächen. Diese 
können zu Verbrennungen führen. 

Daher beachten Sie vor dem Schweißen bitte folgendes: 

– Schweißarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. 

– Vor dem Schweißen alle brennbaren Teile aus der Umgebung entfernen. 

– Brennbare Teile, die nicht entfernt werden können, abdecken. 

– Vor Beginn der Brenn-, Schweiß-, Löt- und/oder Schleifarbeiten ist eine 
Genehmigung vom Betriebsleiter für Arbeiten mit offenem Feuer / Schweißen 
einzuholen. 

– Nur mit Freigabebescheinigung arbeiten. 

– Feuerlöschmittel, z.B. Pulverlöscher bereithalten. 

– Feuerwachen organisieren. 

– Bis zu 24 Stunden nach Abschluss der Arbeiten den Arbeitsplatz mehrmals auf 
Feuernester überprüfen. 

– Während der Schweißarbeiten eine persönliche Schutzkleidung tragen. 

• schnittfester, hitzebeständiger Handschutz 

• Fußschutz 

• Kopfschutz 
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Ausführung mit Heizeinrichtung: 

• Die Heizpatronen dürfen nur nach beiliegendem Schema angeschlossen 
 werden, Anschlussspannung beachten! 

• Bei Funktionsüberprüfung (Heizleistung) darf die Heizpatrone nicht aus dem 
 Armaturenflansch entfernt werden (Überhitzungsgefahr).  
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7.2 Demontage manuelle Sicherheitsventile - Typ 32500, 32501, 32502 
 
 

                
      A      B 

A) Sterngriff (2) im Uhrzeigersinn gegen das Oberteil (1) drehen, zwei weitere Umdrehungen machen. 

B) Oberteil (4) gegen den Uhrzeigersinn freidrehen und aus dem Unterteil (3) ziehen (O-Ring ist freigelegt) 

 

 

    

 

 

   C 

C) Ventilkegel (3) aufschrauben und Dichtung (4) entnehmen (Klebeverbindung - vorher eventuell erwärmen!) 

 
 

7.3 Demontage manuelle Sicherheitsventile - Typ 32503, 32504, 32524 
 
 

                   
      A 

     B 

A) Sterngriff/Anlüftmutter (2) im Uhrzeigersinn gegen das Oberteil (1) drehen, zwei weitere Umdrehungen machen. 

B) Oberteil (4) gegen den Uhrzeigersinn freidrehen und aus dem Unterteil (3) ziehen. (O-Ring ist freigelegt) 

 

2 

2 

1 

1 

3 

4 

3 

4 

3 

4 
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C 

C) Ventilkegel (5) aufschrauben und Dichtung (4) entnehmen (Klebeverbindung - vorher eventuell erwärmen!). 

 
 

7.4 Demontage pneumatische Sicherheitsventile - Typ 32603, 32604, 32624 
 

    
                    A 

   

      B 

A) Pneumatische/elektrische Verbindungen lösen, Kontermutter (2) und Näherungsschalter (3) entfernen. 

B) Sterngriff/Anlüftmutter (4) im Uhrzeigersinn gegen das Oberteil (5) drehen, zwei weitere Umdrehungen machen. 

 

     C 

 

 

 

 

 

 

 

D 

C) Schrauben (11) im Oberteil entfernen, Oberteil (6) aus dem Unterteil (7) ziehen.  (O-Ring ist freigelegt) 

D) Spiralspannstift (17) entfernen. Ventilkegel (15) aufschrauben und O-Ring (16) entnehmen (Klebeverbindung - 
vorher eventuell erwärmen!). 

 

   E 

 

3 
1 

2 
4 

5 

14 

11 

12 

13 

6 

7 

11 

16 
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17 
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E) Kolben (12) und Zentrierflansch (13) (Pneumatikeinheit) entnehmen. Dichtungen entnehmen. 

 
 

7.5 Demontage gewichtsbelastete Sicherheitsventile - Typ 32010 
 
 

A 

 

 

 

 

 

 

 

B 

A) Sicherungsringe (1) und Bolzen entfernen, Gewichtshebel (2) entnehmen, Ventilkegel aus Sitz entnehmen. 

B) Ventilkegel (5) aufschrauben und Dichtungen (2+3) entnehmen (Klebeverbindung - vorher eventuell erwärmen!) 

 
 

5 

4 

3 

1 

2 



Sicherheitsventile 

32500 - 32504, 32524, 32603, 32604, 32624, 32010 

Einbau und Inbetriebnahme  

 

BA(k)_032500.13 

26 / 36 Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 2026-03-06 

 
 
 

8 Einbau und Inbetriebnahme 
 

Bevor Sie mit der Durchführung des Einbaus und der Inbetriebnahme beginnen: 

• Überprüfen Sie den aktuellen Systemzustand (Druck, Temperatur, Medium) anhand 
der Technischen Daten. 

• Kontrollieren Sie das Ventil auf äußere und innere Beschädigungen. 

• Überprüfen Sie das Ventilgehäuse im Bereich des Ventiltellers auf Verschmutzungen. 

ACHTUNG 

Hinweis 

Um Gefahren für Leben und Gesundheit zu vermeiden, lesen Sie unbedingt die 
allgemeinen Sicherheitshinweise. 

 

Die Funktion des Ventils ist grundsätzlich zu prüfen 

• nach Durchführung der Arbeiten, 

• vor der ersten Inbetriebnahme des Systems und 

• nach jeder Demontage und Montage des Ventils. 

 
 

8.1 Einbauhinweise 
 

• Sicherheitsventile können stehend oder liegend eingebaut werden. 
 Bei Drücken < 1 bar erfolgt die werkseitige Druckeinstellung ebenfalls bei 
 dieser Einbaulage, wenn so spezifiziert. 

• Sicherheitsventile mit lösbarer Verbindung sind spannungsfrei in das 
 Leitungssystem einzubauen. 

• Sicherheitsventile zum Einschweißen sind vorher zu demontieren.  
 Hierzu wird das Ventiloberteil aus dem Gehäuse entnommen.  
 Das Gehäuse wird dann spannungsfrei in das Leitungssystem eingeschweißt.  

• Die Schweißarbeiten (WIG, Formiergas) dürfen nur von geprüften Schweißern 
 (EN 287-1) ausgeführt werden.  

• Für spätere Montage- und Wartungsarbeiten ist genügend Freiraum um das 
 eingebaute Ventil vorzusehen. 

• Es dürfen keine Absperreinrichtungen vor und nach dem Sicherheitsventil 
 eingebaut sein, die die Funktion beeinträchtigen. 

• Der Leitungsquerschnitt der Zu- und Ableitung muss mindestens derjenigen des 
 Ventileintritts und Ventilaustritts entsprechen. 

• Bei waagerecht eingebauten Sicherheitsventilen muss der Abblasestutzen nach 
 unten zeigen (Leerlaufen). 

• Das Abblasen muss drucklos erfolgen. Eine Abblaseleitung sollte gefahrlos in 
 entsprechende Abfluss- oder Sammelvorrichtungen münden. 

• Abblaseleitungen für Flüssigkeiten müssen nach unten verlegt sein und müssen 
 gefahrlos ausmünden (vollständiges Leerlaufen vorsehen). 

• Abblaseleitungen für Dämpfe und Gase müssen nach oben verlegt sein und 
 müssen gefahrlos ausmünden (Kondensatabscheider vorsehen). 

• Wird eine verlängerte Zulaufleitung zu dem Sicherheitsventil verwendet, dann muss 
 die  Zulaufleitung selbst entleerend sein. 

• Auf die Durchflussrichtung muss geachtet werden (Markierungspfeil). 
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8.2 Montage 
 

ACHTUNG 

 Hinweis 

Bevor Sie mit der Durchführung des Einbaus und der Inbetriebnahme beginnen: 

– Überprüfen Sie den aktuellen Systemzustand (Druck, Temperatur, Medium). 

– Kontrollieren Sie das Ventil auf sichtbare äußere und innere Beschädigung. 

– Überprüfen Sie die Ventilfunktion durch manuelles Anlüften. 

– Überprüfen Sie das Ventilgehäuse im Innern auf Rückstände. 
 

 
 

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Komponente zu montieren: 

1. Reinigen Sie vor der Montage alle demontierten Einzelteile. 

2. Entfernen Sie an den Gewinden der Ventilstange die Reste der flüssigen 
Schraubensicherung. 

3. Montieren Sie die Komponente sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge der 
Demontage. 
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9 Störungsbeseitigung 
 

 GEFAHR 

 Gefahr - Gefahren durch elektrischen Strom! 

Bei Montagearbeiten kann es zu Störung der Spannungsversorgung kommen. 
– Eine regelmäßige Überprüfung der elektrischen Bauteile muss durch eine 
 Elektrofachkraft vorgenommen werden. 

 
 

• Alle Störungen sind umgehend zu überprüfen und zu beseitigen. 

• Die notwendigen Arbeiten sind nur von qualifiziertem Personal unter Beachtung der 
Sicherheitshinweise auszuführen. 

 
 

Störung Mögliche Ursachen Maßnahmen 

Komponente öffnet nicht • Ventilsitz verklebt • Ventil von Hand anliften und 
 Ventilsitz reinigen 

 • Druck zum Öffnen nicht 
 ausreichend 

• Druckeinstellung überprüfen 

 • Anliftung/Öffnungsvorgang ist 
 blockiert 

• Gängigkeit der Ventilstange 
 prüfen (Ventil von Hand anliften) 

(bei Pneumatik) • Duckluftversorgung ist nicht 
ausreichend 

• Es sollten mindestens 5 bar 
 Druckluft anliegen 

• Druckluftschlauch prüfen 

 • Magnetventil oder elektrische
 Ansteuerung ist gestört 

• Magnetventil prüfen 

Komponente schließt nicht • Anliftmutter ist gegen Gehäuse 
 geschraubt 

• Anliftmutter nach oben 
schrauben 

 • Festkörper im Ventilsitz abgesetzt • Ventilgehäuse und Sitz reinigen 

 • Antriebsfeder blockiert oder 
 gebrochen 

• Der defekte Antrieb darf nur vom 
 Hersteller repariert werden 

(bei Pneumatik) • Druckentlüftung defekt 

• Dichtung defekt 

• Magnetventil prüfen 

• Dichtungen auswechseln 
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10 Wartung 
 

10.1 Wartungshinweise 
 

 ACHTUNG 

Hinweis 

Inspektions- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch ausgebildetes Personal 
durchgeführt werden. 

Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile und Original-Zubehör, um die 
vollständige Funktionalität der Anlage / Komponente zu erhalten. Für Schäden, die durch 
die Verwendung von Nicht-Originalteilen und Nicht-Originalzubehör entstehen, sind jede 
Gewährleistung und Haftung durch die Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. 
KG ausgeschlossen. 

 
 

 WARNUNG 

Warnung – Allgemeine Gefahr! 

An den Anschlussstellen besteht die Gefahr durch Flüssigkeits-, Dampf- oder Gasdruck. 

– Überprüfen Sie den aktuellen Systemzustand (Druck, Temperatur, Medium). 

– Alle Wartungsarbeiten dürfen nur in drucklosem, gereinigtem Zustand 
durchgeführt werden. 

 
 
 
 

 VORSICHT 

Vorsicht – Funktionsbeeinträchtigung oder Materialbeschädigung! 

Durch Verkleben ist der Schaltvorgang des Ventils gestört. 

– Ventile sind turnusmäßig von Hand/Pneumatik anzuliften. 

– Die Druckfedern sind für Lastwechsel > 1 Monat ausgelegt. Erfahrungsgemäß 
entspricht dies einer Betriebszeit von 10-15 Jahren. In diesem Zeitraum ist der 
Zustand der Druckfeder zu prüfen. 

– Es ist eine Funktionsprüfung durchzuführen. 
 
 

10.2 Wartungsintervalle 
 

 VORSICHT 

Vorsicht – Funktionsbeeinträchtigung oder Materialbeschädigung! 

Wird das Ventil nicht in bestimmten Abständen überprüft und gewartet, kann die 
Funktion außer Kraft gesetzt und erheblich gestört werden. 

– Visuelle Prüfungen sollten kontinuierlich alle 1-2 Wochen durchgeführt werden. 

• Elektrische Versorgung 

• pneumatische Versorgung 

• Dichtigkeit des Ventils 

• Ventilfunktionen allgemein 

– Aus Gründen der Betriebsbereitschaft und Funktionssicherheit sollte das Ventil 
im Rahmen der allgemeinen betrieblichen Wartung halbjährlich überprüft 
werden. Die Wartungsintervalle richten sich nach den betrieblichen Bedingungen 
und sind vom Betreiber festzulegen. 
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– Wurden zur Wartung Schutzvorrichtungen angebracht bzw. Zu- und Ableitungen 
zum Ventil blockiert, so sind diese wieder zu demontieren bzw. die Leitungen 
wieder freizuschalten. 

– Stellen Sie sicher, dass nach Wartungsarbeiten am Ventil immer eine 
Funktionskontrolle durchgeführt wird. 

 
 

10.3 Funktionsprüfungen 
 

 WARNUNG 

Warnung - Allgemeine Gefahren im Abblasebereich! 

Stellen Sie sicher, dass sich niemand in dem Gefahrenbereich der Abblaseleitung aufhält. 
Bringen Sie ggf. ein Warnschild an. 

 
 

Pneumatische Anliftung 

1. Beaufschlagen Sie den pneumatischen Antrieb mit Druckluft zur Anliftung des Ventils. 
Das Ventil muss öffnen (Hubbewegung) und abblasen. 

2. Schalten Sie den pneumatischen Antrieb wieder drucklos. 
Die Prüfung ist abgeschlossen. 

 

Druckbeaufschlagung 

1. Beaufschlagen Sie das Leitungssystem / Behälter mit einem Gasdruck, der geringfügig 
über dem Einstellüberdruck des Ventils liegt. 
Das Ventil muss öffnen (Hubbewegung) und abblasen. 

2. Reduzieren Sie den Gasdruck des Leitungssystems / Behälter wieder auf den Normal- 
bzw. Betriebsdruck. 
Die Prüfung ist abgeschlossen 

 

Manuelle Anliftung 

1. Drehen Sie die Anliftmutter im Uhrzeigersinn gegen den Antrieb und machen weitere 
1-2 Umdrehungen. 
Der Ventilteller wird dabei angeliftet und das Ventil bläst ab. 

2. Drehen Sie die Anliftmutter zum Schließen des Ventils gegen den Uhrzeigersinn bis 
zur Hutmutter (oder bis zum Näherungsschalter). 
Die Prüfung ist abgeschlossen. 
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10.4 Dichtungen 
 

  

Sicherheitsventil manuell - Typ 32500, 32501, 32502 Sicherheitsventil manuell - Typ 32503, 32504 
  

 

 

Sicherheitsventil pneumatisch - Typ 32603, 32604 Sicherheitsventil pneumatisch/manuell - Typ 32010 
 

Pos. Bezeichnung Stück  Pos. Bezeichnung Stück 

Sicherheitsventile manuell - 32500, 32501, 32502  Sicherheitsventile pneumatisch - 32603, 32604 

10 O-Ring Ventilteller 1  10 O-Ring Ventilteller  1 

Sicherheitsventile manuell - 32503, 32504  20 Lippendichtung Oberteil  1 

10 O-Ring Ventilteller  1  30 O-Ring Gehäuse  1 

20 Lippendichtung Oberteil  1  40 O-Ring Gehäuse  1 

30 O-Ring Oberteil  1  50 O-Ring Kolben  1 

Sicherheitsventil manuell/pneumatisch - 32010  60 Stützringe 2 

10 O-Ring Ventilteller  1  70 O-Ring Ventilstange 1 

20 O-Ring Gehäuse  1  80 Stützringe 2 

30 Dichtring 2     

40 Dichtring 2     
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10.5 Ersatzteillisten 
 

ACHTUNG 

 Hinweis 

Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Ersatzteile. 

 
 

Typ DN 15 DN 25 DN 40 DN 65 DN 80 DN 100 

32500 
032500.00015LE 

032500.00015LV 

032500.00025LE 

032500.00025LV 
--- --- --- --- 

32501 
032500.00015LE 

032500.00015LV 

032500.00025LE 

032500.00025LV 
--- --- --- --- 

32502 
032500.00015LE 

032500.00015LV 

032500.00025LE 

032500.00025LV 
--- --- --- --- 

32503 
032503.00015LE 

032503.00015LV 

032504.00025LE 

032504.00025LV 

032504.00040LE 

032504.00040LV 
--- --- --- 

32504 --- 
032504.00025LE 

032504.00025LV 

032504.00040LE 

032504.00040LV 
032504.00065LE  032504.00080LE  032504.00100LE  

 

Typ DN 15 DN 25 DN 40 DN 65 DN 80 DN 100 

32603 
032603.00015LE 

032603.00015LV 

032604.00025LE 

032604.00025LV 

032604.00040LE 

032604.00040LV 
--- ---  

32604 --- 
032604.00025LE 

032604.00025LV 

032604.00040LE 

032604.00040LV 
032604.00065LE  032604.00080LE  032604.00100LE  

 

Typ   DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 

32010 --- --- 
032010.00065LE 

032010.00065LV 

032010.00080LE 

032010.00080LV 

032010.00100LE 

032010.00100LV 

032010.00125LE 

032010.00125LV 

Hinweis: LE - EPDM 
 LV - FKM / FPM / Viton 
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11 Zubehör 
 

11.1 Heizpatronen 
 

Aktivierung der Heizpatrone: ≤ 4°C Außentemperatur 
 

Ventiltyp DN Anschluss-
schema 

Nr. 

Heiz-
leistung 

[W] 

Strom-
stärke 

[A] 

Heizpatronen 

Anzahl Anschluss-
spannung 

[V] 

Nenn-
leistung 

[W] 

Teile Nr. 

32503 / 32603 

32504 / 32604 

32524 / 32624 

25, 40 

25, 40 

25 

11 125E23 11.5 0.48 21) 

24 23 105373 

32010 65 11 125E29 23 0.96 11) 

32010 80, 100, 125 11 125E31 46 1.92 21) 

 
 

  

Abb. 2: 11 125E23 11 125E29 

 

 

 

Abb. 3: 11 125E31  



Sicherheitsventile 

32500 - 32504, 32524, 32603, 32604, 32624, 32010 

Zubehör  

 

BA(k)_032500.13 

34 / 36 Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 2026-03-06 

 
 

Symbole: 

 
Heizpatrone (Ø 6,5 x 40) 1) 

 
Temperaturregler 2) 

1) Die Heizpatronen werden in entsprechenden Heizsegmenten untergebracht. 
2) Der Temperaturregler, Teile Nr. 106838, kann bei 24 V DC (Gleichstrom) die Heizungen 

nicht direkt ein-/ausschalten. Darum ist der Schaltvorgang steuerungstechnisch zu 
entkoppeln. 
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12 Entsorgung 
 

12.1 Entsorgung der Baugruppe 
 
 

ACHTUNG 

Hinweis 

Nicht fachgerecht entsorgte Materialien wie z.B. Medienreste, Säure, 
Laugen, Anlagenspezifische Materialien und Elektroschrott können Mensch 

und Umwelt schädigen und gefährden. 

Alle Medienreste in der Komponente / Baugruppe / Anlage müssen vor Demontage 
derselben entsprechend den lokalen und gesetzlichen Bestimmungen abgelassen und 
ggf. neutralisiert werden. 

Entsorgen Sie die Materialien umweltgerecht nach den landesspezifischen Vorgaben, 
sodass Gesundheits- und Umweltschäden ausgeschlossen sind. 

Fragen Sie ggf. Ihren Umweltbeauftragten. 
 
 

12.2 Entsorgung von Verpackungen 
 
 

ACHTUNG 

Hinweis 

Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien umweltgerecht nach den 
landesspezifischen Vorgaben. 

Die Verpackung kann aus folgenden Materialien bestehen: 

Holz/Poly-Ethylen-Folie (PE-Folie)/Papier bzw. Pappe/Kunststoff/Bandeisen. 
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